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1 吉 田
一

雄

水 質 検 査 成 績 書

令和4年 12月 8日 付けご依頼の水質検査成績は

以下のとおりです。

検

　

　

体

検 査 種 別 レジオネラ属菌検出試験

検 水 種 別 1浴槽水

採 水 箇 所 1駅前旅館 只見荘 lF浴槽

採 水 者 検査機関

採 水  日 時 令和4年 12月 8日  10時 40分      1気 温 0.8 ℃      1水 温 408℃
天 候 等 当日天候  雪 前 日天候  曇 採水時残留塩素  0 8mglL

検査項 目 検査成績 水質基準      単 位

レジオネラ属菌数 10未満 ―――――          CFti/1 00i lL

一以下余 白―

備 考

検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示すЭ
試験方法 :レゾオネラ症防止指針
「レゾオネラ症防止指針」によるレブオネラ属菌が検出された場合の対応
人がエアロソ

゛
ノレを直接吸引する恐れのある場合 (浴槽水、シャワー水等)

10CFU/100mL以 上レシ
゛
オネラ属菌が検出された場合 :直ちに清掃・消毒等の対策を講じる。



新環第 NCQ2201331 001号
令和4今112月 19日

駅前旅館 只見荘

水 質 検 査 成 績 書

令和4年 12月 8日 付けご依頼の水質検査成績は

以下のとおりです.

厚生労働大臣

株式会社 センター

丁950-1144 野53番地 1

TEL(025)284 455

試 験 責 任 者

1 吉 田
一

雄

新

検

　

　

体

検 査 種 別 レジオネラ属菌検出試験

検 水 種 別 浴槽水

採 水 箇 所 駅前旅館 只見荘 2F浴槽ュ

採 水 者 検査機関

採 水  日 時 令和4年 12月 8日   11時 00分      1気 温 08 ℃      1水 温 390℃
天 候 等 当 日天候  雪       1前 日天候  曇       1採 水時残留塩素 1 0mg.L

検査項 目 検査成績 水質基準      単 位

レジオネラ属菌数 10未満 ―――――            C「 ll.′

'100111L

―以下余 白一

備 考

検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す.

試験方法 :レ シ
ヾ
オネラ症防止指針

「レシ・オネラ症防止指針」によるレデオネラ属菌が検出された場合の対応
人がエアロゾルを直接吸引する恐れのある場合 (浴槽水、シャワー水等)

10CFビ |‐ 100■ll.以 Lレ シ'オ ネラ属菌が検出された場合 :直ちに清掃・消毒等の対策を講じるこ
対策実施後に10CFU1100mL未 満であることを確認する.


